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_____________ Т.А. Михайлова 
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Информация  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 11» 

по устранению нарушений  требований пожарной безопасности 

(Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности  

№ 29/1 от 02.09.2022г.) 

 
№ 

п/п 

Выявленное нарушение Мероприятие Срок 

исполнения  

 

Исполнитель 

 г. Кунгур ул Газета Искра 13    

1 Для отделки (декорирования) полов (линолеум) в 

помещениях 21 второй этаж (в соответствии с 

техническим паспортом на здание инв. № 

отсутствует, дата отсутствует) с неизвестным 

показателем пожарной опасности 

Заменить линолеум в 

помещении  

01.09.2023 Заведующий 

Зам.зав по 

АХЧ 

 г. Кунгур ул Нефтяников 15    

2 Руководитель организации не обеспечивает 

содержание наружной открытой лестницы 3-го 

типа расположенная у выхода из помещения 20 

второй этаж (в соответствии с техническим 

паспортом на здание инв. № 1-6150/АА1 от 

29.01.2009г.) предназначенная для эвакуации 

людей из здания в исправном состоянии (ступени 

лестницы частично разрушены) 

Замена  наружной 

открытой лестницы 3-

го типа 

01.09.2024 Заведующий 

Зам.зав по 

АХЧ 

3 Лестница 3-го типа расположенная у выхода из 

помещения 3 второй этаж (в соответствии с 

техническим паспортом на здание инв. № 1-

6150/АА1 от 29.01.2009г.) располагаться на 

расстоянии менее 1 м от плоскости оконных 

проемов (составляет 0,5м)  

Проведение расчета 

пожарного риска 

 

01.09.2024 Заведующий 

Зам.зав по 

АХЧ 

4 Высота ограждения лестницы 3-го типа 

(наружная открытая, выход из помещения 27 

второй этаж непосредственно из здания (согласно 

техническому паспорту на здание инв. № 1-

6150/АА1 от 29.01.2009г.) менее 1,2 м (составляет 

1,06 м)  

Замена  наружной 

открытой лестницы 3-

го типа 

01.09.2024 Заведующий 

Зам.зав по 

АХЧ 

5 Высота ограждения лестницы 3-го типа 

(наружная открытая, выход из помещения 17 

второй этаж непосредственно из здания (согласно 

техническому паспорту на здание инв. № 1-

6150/АА1 от 29.01.2009г.) менее 1,2 м (составляет 

1,02 м)  

Ремонт  наружной 

открытой лестницы 3-

го типа 

 

01.09.2024 Заведующий 

Зам.зав по 

АХЧ 

6 Расход воды внутреннего противопожарного 

водоснабжения, менее требуемого 2,5 л 

(составляет 1,2л) (Акта проверки технического 

состояния пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водоснабжения от 

28.12.2020г.) 

Привести в 

нормативное 

соответствие   

01.09.2023 Заведующий 

Зам.зав по 

АХЧ 

7 В подвальном помещении диаметр внутреннего 

противопожарного водопровода, менее 

требуемого (Акта проверки технического 

Ремонт внутреннего 

противопожарного 

водопровода в 

01.09.2023 Заведующий 

Зам.зав по 

АХЧ 



состояния пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водоснабжения от 

28.12.2020г.) 

подвальном 

помещении 

8 В подвальном помещении труба внутреннего 

противопожарного водопровода выполнена из 

полипропилена (Акта проверки технического 

состояния пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водоснабжения от 

28.12.2020г.) 

Ремонт внутреннего 

противопожарного 

водопровода в 

подвальном 

помещении, замена 

полипропиленовой 

трубы на 

металлическую. 

Замена пожарного 

рукава.  

01.09.2023 Заведующий 

Зам.зав по 

АХЧ 

 г. Кунгур ул Буровиков 6    

9 Руководителем организации не проведена 

повторная обработка деревянных строительных 

конструкций после окончания гарантированного 

срока эксплуатации огнезащитного покрытия в 

соответствии с актом производителя 

огнезащитных работ (акт 2014г.); 

обработка деревянных 

строительных 

конструкций 

чердачных помещений 

01.09.2024 Заведующий 

Зам.зав по 

АХЧ 

10 Расход воды внутреннего противопожарного 

водоснабжения, менее требуемого 2,5 л 

(составляет 1,1л) (Акта проверки технического 

состояния пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водоснабжения от 

28.12.2020г.) 

Расход воды 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода привести 

в нормативное 

состояние 

01.09.2023 Заведующий 

Зам.зав по 

АХЧ 

 

 

Ответственный зам зав по АХЧ                                                                                         Рожкова Е.В. 

 
 


